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Формат А3Копировал
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ат
а

Ин
в.
 №
 д
уб
л.

Вз
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. и
нв
. №

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

Ин
в.
 №
по
дл
.

Фор-
мат Зона Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

Монтажный чертеж

1
Счетчик воды ультразвуковой
"Пульсар"  ДУ15 1

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

2 Кран шаровой ДУ 15 муфтовый 2 покупной

3 Фильтр ДУ 15PN 1,6 uПа 1 покупной

4
Установочный присоединительный
комплект ДУ 15 1

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

5 Обратный клапан Ду15 1 покупной

6 Манометр 2 покупной

7 Кран шаровой Ду15 Ру16 с краном
Маевского 2 покупной

Материалы

Лен. санитарнотехническая покупная

 Пров.
 Листов Лист

МасштабМассаЛит.

 Утв.
 Н.контр.

 Т.контр.

 Разраб.
ДатаПодп.№ докум.ЛистИзм.

11

1:2

 Согл.

Узел учета ВС
(Ду 15)

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"
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т
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Ин
в.
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.

Фор-
мат Зона Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

Монтажный чертеж

1
Счетчик воды ультразвуковой
"Пульсар"  ДУ20 1

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

2 Кран шаровой ДУ 20 муфтовый 2 покупной

3 Фильтр ДУ 20PN 1,6 uПа 1 покупной

4
Установочный присоединительный
комплект ДУ 20 1

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

5 Обратный клапан Ду20 1 покупной

6 Манометр 2 покупной

7 Кран шаровой Ду15 Ру16 с краном
Маевского 2 покупной

Материалы

Лен. санитарнотехническая покупная

 Пров.
 Листов Лист

МасштабМассаЛит.

 Утв.
 Н.контр.

 Т.контр.

 Разраб.
ДатаПодп.№ докум.ЛистИзм.

11

1:2

 Согл.

Узел учета ВС
(Ду 20)

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"
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Трубопровод Ду25

к потребителю

Трубопровод Ду25

Формат А3Копировал
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т
а

Ин
в.
 №
по
дл
.

Фор-
мат Зона Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

Монтажный чертеж

1
Счетчик воды ультразвуковой
"Пульсар"  ДУ25 1

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

2 Кран шаровой ДУ 25 муфтовый 2 покупной

3 Фильтр ДУ 25PN 1,6 uПа 1 покупной

4
Установочный присоединительный
комплект ДУ 25 1

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

5 Обратный клапан Ду25 1 покупной

6 Манометр 2 покупной

7 Кран шаровой Ду15 Ру16 с краном
Маевского 2 покупной

Материалы

Лен. санитарнотехническая покупная

 Пров.
 Листов Лист

МасштабМассаЛит.

 Утв.
 Н.контр.

 Т.контр.

 Разраб.
ДатаПодп.№ докум.ЛистИзм.
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1:3

 Согл.

Узел учета ВС
(Ду 25)

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"
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.

Фор-
мат Зона Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

Монтажный чертеж

1
Счетчик воды ультразвуковой
"Пульсар"  ДУ32 1

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

2 Кран шаровой ДУ 50 фланцевый 2 покупной

3 Фильтр ДУ 50 PN 1,6 uПа фланцевый 1 покупной

4
Установочный присоединительный
комплект ДУ 32 1

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

5 Обратный клапан межфланцевый Ду50 1 покупной

6 Манометр 2 покупной

7 Кран шаровой Ду15 Ру16 с краном
Маевского 2 покупной

8 Переход Ду50*32 2 покупной

Материалы

Лен. санитарнотехническая покупная

 Пров.
 Листов Лист

МасштабМассаЛит.

 Утв.
 Н.контр.

 Т.контр.

 Разраб.
ДатаПодп.№ докум.ЛистИзм.
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1:5

 Согл.

Узел учета ВС
(Ду 32)

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"
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Фор-
мат Зона Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

Монтажный чертеж

1
Счетчик воды ультразвуковой
"Пульсар"  Ду50 1

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

2 Кран шаровой Ду 50 фланцевый 2 покупной

3 Фильтр Ду 50 PN 1,6 uПа фланцевый 1 покупной

4
Установочный присоединительный
комплект Ду 50 1

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

5 Обратный клапан межфланцевый Ду50 1 покупной

6 Манометр 2 покупной

7 Кран шаровой Ду15 Ру16 с краном
Маевского 2 покупной

8 Переход Ду50*50 2 покупной

Материалы

Лен. санитарнотехническая покупная

 Пров.
 Листов Лист

МасштабМассаЛит.

 Утв.
 Н.контр.

 Т.контр.

 Разраб.
ДатаПодп.№ докум.ЛистИзм.
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1:6

 Согл.

Узел учета ВС
(Ду 40)

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"
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дл
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Фор-
мат Зона Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

Монтажный чертеж

1
Счетчик воды ультразвуковой
"Пульсар"  Ду50 1

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

2 Кран шаровой Ду 65 фланцевый 2 покупной

3 Фильтр Ду 65 PN 1,6 uПа фланцевый 1 покупной

4 Переход Ду65*50 2 покупной

5 Обратный клапан межфланцевый Ду65 1 покупной

6 Манометр 2 покупной

7 Кран шаровой Ду15 Ру16 с краном
Маевского 2 покупной

Материалы

Лен. санитарнотехническая покупная

 Пров.
 Листов Лист

МасштабМассаЛит.

 Утв.
 Н.контр.

 Т.контр.

 Разраб.
ДатаПодп.№ докум.ЛистИзм.

11

1:8

 Согл.

Узел учета ВС
(Ду 50)

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"
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Формат А3Копировал
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т
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в.
 №
по
дл
.

Фор-
мат Зона Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

Монтажный чертеж

1
Счетчик воды ультразвуковой
"Пульсар"  Ду65 1

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

2 Кран шаровой Ду 80 фланцевый 2 покупной

3 Фильтр Ду 80 PN 1,6 uПа фланцевый 1 покупной

4 Переход Ду80*65 2 покупной

5 Обратный клапан межфланцевый Ду80 1 покупной

6 Манометр 2 покупной

7 Кран шаровой Ду15 Ру16 с краном
Маевского 2 покупной

Материалы

Лен. санитарнотехническая покупная

 Пров.
 Листов Лист

МасштабМассаЛит.

 Утв.
 Н.контр.

 Т.контр.

 Разраб.
ДатаПодп.№ докум.ЛистИзм.
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1:8

 Согл.

Узел учета ВС
(Ду 65)

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"



1

0

0,2

0,4

0,6
0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

МПа

к потребителю

Трубопровод Ду100

0

0,2

0,4

0,6
0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

МПа

из водоканала

Трубопровод Ду100

6 6
77

22
3

4

5

225400 400

4
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т
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.

Фор-
мат Зона Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

Монтажный чертеж

1
Счетчик воды ультразвуковой
"Пульсар"  Ду80 1

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

2 Кран шаровой Ду 100 фланцевый 2 покупной

3 Фильтр Ду 100 PN 1,6 uПа фланцевый 1 покупной

4 Переход Ду100*80 2 покупной

5
Обратный клапан межфланцевый
Ду100 1 покупной

6 Манометр 2 покупной

7 Кран шаровой Ду15 Ру16 с краном
Маевского 2 покупной

Материалы

Лен. санитарнотехническая покупная

 Пров.
 Листов Лист

МасштабМассаЛит.

 Утв.
 Н.контр.

 Т.контр.

 Разраб.
ДатаПодп.№ докум.ЛистИзм.

11

1:12

 Согл.

Узел учета ВС
(Ду 80)

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"



1

0

0,2

0,4

0,6
0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

МПа

к потребителю

Трубопровод Ду150

0

0,2

0,4

0,6
0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

МПа

из водоканала

Трубопровод Ду150

6 6
77

2
2

3

4

5

250500 500

4

Формат А3Копировал

По
дп
. и
 д
ат
а

Ин
в.
 №
 д
уб
л.

Вз
ам
. и
нв
. №

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

Ин
в.
 №
по
дл
.

Фор-
мат Зона Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

Монтажный чертеж

1
Счетчик воды ультразвуковой
"Пульсар"  Ду100 1

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

2 Кран шаровой Ду 150 фланцевый 2 покупной

3 Фильтр Ду 150 PN 1,6 uПа фланцевый 1 покупной

4 Переход Ду150*100 2 покупной

5
Обратный клапан межфланцевый
Ду150 1 покупной

6 Манометр 2 покупной

7 Кран шаровой Ду15 Ру16 с краном
Маевского 2 покупной

Материалы

Лен. санитарнотехническая покупная

 Пров.
 Листов Лист

МасштабМассаЛит.

 Утв.
 Н.контр.

 Т.контр.

 Разраб.
ДатаПодп.№ докум.ЛистИзм.
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1:12

 Согл.

Узел учета ВС
(Ду 100)

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"
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.

Фор-
мат Зона Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

Монтажный чертеж

1
Счетчик воды ультразвуковой
"Пульсар"  Ду125 1

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

2 Кран шаровой Ду 200 фланцевый 2 покупной

3 Фильтр Ду 200 PN 1,6 uПа фланцевый 1 покупной

4 Переход Ду200*100 2 покупной

5
Обратный клапан межфланцевый
Ду200 1 покупной

6 Манометр 2 покупной

7 Кран шаровой Ду15 Ру16 с краном
Маевского 2 покупной

Материалы

Лен. санитарнотехническая покупная

 Пров.
 Листов Лист

МасштабМассаЛит.

 Утв.
 Н.контр.

 Т.контр.

 Разраб.
ДатаПодп.№ докум.ЛистИзм.
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1:16

 Согл.

Узел учета ВС
(Ду 125)

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"
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.

Фор-
мат Зона Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

Монтажный чертеж

1
Счетчик воды ультразвуковой
"Пульсар"  Ду150 1

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

2 Кран шаровой Ду 250 фланцевый 2 покупной

3 Фильтр Ду 250 PN 1,6 uПа фланцевый 1 покупной

4 Переход Ду250*150 2 покупной

5
Обратный клапан межфланцевый
Ду250 1 покупной

6 Манометр 2 покупной

7 Кран шаровой Ду15 Ру16 с краном
Маевского 2 покупной

Материалы

Лен. санитарнотехническая покупная

 Пров.
 Листов Лист

МасштабМассаЛит.

 Утв.
 Н.контр.

 Т.контр.

 Разраб.
ДатаПодп.№ докум.ЛистИзм.
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1:16

 Согл.

Узел учета ВС
(Ду 150)

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"
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Фор-
мат Зона Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

Монтажный чертеж

1
Счетчик воды ультразвуковой
"Пульсар"  Ду200 1

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

2 Кран шаровой Ду 300 фланцевый 2 покупной

3 Фильтр Ду 300 PN 1,6 uПа фланцевый 1 покупной

4 Переход Ду300*200 2 покупной

5
Обратный клапан межфланцевый
Ду300 1 покупной

6 Манометр 2 покупной

7 Кран шаровой Ду15 Ру16 с краном
Маевского 2 покупной
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